Nr sprawy ZP 3/12

Park Wodny

w Rudzle glqs:‘leg; ?&:2'0‘ | Ruda Slaska, dnia 9 marca 2012 r.
ul. Klodnicka .
41-706 Ruda Slgska

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE Nr 2 DO SIWZ

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe energii cieplnej dla potrzeb Parku Wodnego w Rudzie
Slaskie;j.

Ogloszenie nr 45913-2012 z dnia 2012-02-27 r. zostalo zamieszczone w Biuletynie Urzedu
Zamowien Publicznych

Zmiana ogloszenia zamieszczona w Biuletynie Urzedu Zamoéwien Publicznych - Ogloszenie
nr 52873 — 2012 z dnia 06.03.2012

Zmiana ogloszenia zamieszczona w Biuletynie Urzedu Zamoéwien Publicznych - Ogloszenie
nr 53899 — 2012 z dnia 07.03.2012

W odpowiedzi na zadane pytanie do tresci SIWZ obowigzujacej w przedmiotowym
postgpowaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 ze zm.), Zamawiajgcy udziela odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Czy mozliwe jest zastosowania tabel temperatur stosowanej dla pozostalych odbiorcow z sieci
grzewczej Wykonawcy w rejonie na ktérym funkcjonuje Zamawiajacy przy zapewnieniu
czasowego (np. I raz na dobe) przegrzania wody do temperatury 85°C.

Odpowiedz:

Parametry wody sieciowej moga si¢ zmienia¢ zgodnie z przedstawiona tabelg regulacyjna, ale
nie mogg by¢ w zadnym z okresow (zimowym i letnim ) nizsze niz 70/48,5° C.

Konieczne jest raz w tygodniu w okresie nocnym przez 12 godzin w wyznaczonym przez
Zamawiajacego dniu przegrzania wody sieciowej do parametréw 85/46°C bez wzgledu na
temperature zewnetrzng. 7.ca Przewodniczacego
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Do wiadomosci:
1. Wykonawcy poinformowani o wszczeciu postepowania
2. Wykonawca, ktory zwrocil sie o wyjasnienie tre$ci STIWZ
3. Strona internetowa Zamawiajacego
4. ala

%
Dostawa energii cieplnej dla potrzeb Parku Wodnego w Rudzie Slaskiej
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dotyczy: wylasnienta (resci SIWZ do przetargu ZP 3/12

Prosimy o udzielenie wyjasnien i odpowiedzi na nastepujgce pytanie:

1. W rozdziale IIl — Opis przedmiotu zamdwienia okreslono parametry wody po

stronie pierwotnej na:

a. okres zimowy 125/70 51.C

b. okres letni §5/46 st.C
Pytenie.

Poniewaz Zamawigjgey nie przedstawit w SIWZ wiasnej tabeli regui‘_acﬂrfej t‘emper.::rtu'r,
Itdra jest standardowym sposobem olreSlania paramerrow wody sleciowej w ad;fieszenzz{
do femperaiur zewnetrznych prosimy o odpowieds czy mtfz‘lf'we. Jest zaslosowanie tffrbeili
femperatur stosowanej dla pozosialych odbioredw z naszej sieci grzewczei w tym rejonie
prey zapewnieniu czasowego (np. I raz na dobg) przegrzania wody do temperatury 85 °C .

TABELA REGULACYJNA TEMPERATUR

temperatura temnperatura temperatura
Zewhefrzna zasllania powroiu

- 20 126,0 70,0
=18 123.3 69,3
-8 120,9 66.4
=17 118,2 67,7
=16 116,7 86,7
- 15 115.0 66,0
=14 112,58 65.0
-13 110,8 64,2
=12 108,3 63.2
=11 106,7 62,6 |
-10 104,1 61.4
- 8 102,5 60,8
-8 99,0 59.8
-7 B8.3 58,9
-6 85,8 o578
- 8 84,1 57.0
- 4 816 55,8
-3 89,8 54,8
-2 B7.5 53.8
-1 85,8 82,9

0 834 91,7

1 81,7 50.8
2 78,3 49,6
3 116 48,6
4 15,2 47.3
5 73,6 46,4
8 71,2 45,1
7 70,0 4451
3] 70,0 45,5
5 70,0 46,1
10 70,0 47,0
11 70,0 47,6
12 70,0 48,5




