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Opis przedmiotu zamoéwienia

Wykonanie dwoéch przegladow serwisowo-konserwacyjnych 15 central
wentylacyjno-klimatyzacyjnych firmy Hansa oraz agregatu wody lodowej firmy
Emicon zlokalizowanych w obiekcie Aquadrom Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej

przy ul. Ktodnickiej 95A

Ruda Slaska, dnia 12 kwietnia 2018 r.



1. Nazwa i adres Zamawiajacego
Aquadrom Sp. z 0.0., ul. Ktodnicka 95A, 41-706 Ruda Slaska
NIP: 641 23 69 031
Adres strony internetowej BIP: http://bip.aguadrom.pl

Adres poczty elektronicznej Odbiorcy: biuro@aquadrom.pl

2. Tryb oraz podstawa prawna postepowania.

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z wewnetrznym Regulaminem udzielania

zamoéwien, ktorych warto$¢ netto nie przekracza wyrazonej w ziotych réwnowartosci
kwoty 30.000 euro.

Kod CPV - 50730000-1 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji uktadéw chtodzgcych

3. Przedmiot postepowania.

3.1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie w okresie kwiecien 2018 — listopad 2018r.
dwéch przegladow serwisowo-konserwacyjnych 15 central wentylacyjno-
klimatyzacyjnych firmy HANSA oraz agregatu wody lodowej EMICON
zlokalizowanych w obiekcie Aquadrom Sp. z o.0. w Rudzie Slaskiej przy
ul. Ktodnickiej 95A.

3.2. Zestawienie urzadzen
3.2.1. Centrale wentylacyjne:
LP Uktad Pomieszczenie llos¢ powietrza llo$¢ powietrzna Uwagi Producent
obstugiwane nawiewanego wywiewanego
m’h m*h

1. | B.N1-W1 | Basen rekreacyjny 42000 42000 - Hansa

2. | B.N2-W2 | Basen rekreacyjny 42000 42000 - Hansa

3. | B.N3-W3 | Basen rekreacyjny 42000 42000 - Hansa

4. | B.N4-W4 | Basen sportowy 23900 23900 - Hansa

5. | B.N5-W5 | Zjezdzalnie 19200 19200 - Hansa

6. | P.N1-W1 | Przebieralnie 10705 9510 chiodzenie Hansa

adiabatyczne

7. | P.N2-W2 | Przebieralnie 10705 9510 chlodzenie Hansa

adiabatyczne

8. | S.N1-W1 | Sauna 9755 7245 chiodzenie Hansa

adiabatyczne

9. | S.N2-W2 | Sauna 9755 7245 chiodzenie Hansa

adiabatyczne




10 | F.N1-W1 | Fitness 22860 19990 chiodzenie Hansa
: adiabatyczne
11 | WG.N1- | Wejscie gtowne 20320 13980 chiodzenie Hansa
W1 adiabatyczne
12 | PP.N1- Pomieszczenie 5900 3640 chiodzenie Hansa
W1 personelu adiabatyczne
13 | K.N1 Kuchnia 5870 ' - - Hansa
14 | T.N1 Wentylatornia 1950 - = Hansa
15 | T.N3 Pomieszczenie 10810 = - Hansa
techniczne
podbasenia

3.2.2. Agregat skraplajgcy Emicon MCE361K 12F232 — 1 szt.
4. Zakres przegladu

4.1. Central wentylacyjno-kiimatyzacyjnych HANSA

4.1.1. Wentylacja:
 Sprawdzenie podstawowych parametréw pracy centrali wentylacyjnej,

¢ Sekcja wentylatora - kontrola poprawnosci i dziatania, ocena stanu

technicznego,

e Sekgja filtrow- stan filtréow powietrza pod wzgledem mechanicznym,

czystos¢ sekgiji filtréw,

« Sekcja chtodnicy - sprawdzenie poprawnoéci dziatania, kontrola przeptywu
powietrza, czystosci, kontrola poprawnosci dziatania zabezpieczen,

czujnikéw, droznos¢ odptywu skroplin,

« Sekcja nagrzewnicy — sprawdzenie poprawnosci dziatania wymiennika,
kontrola przeplywu powietrza, czysto$ci nagrzewnicy, kontrola poprawnosci

dziatania zabezpieczen, czujnikéw,

eUktad zasilania i sterowania - test automatyki, kontrola stanu potaczen oraz
izolacji elektrycznej, z sprawdzenie nastaw regulatoréw, test automatyki,
kontrola dziatania elementow wykonawczych jak sitowniki, zawory i

przepustnice,



e Sekcja krzyzowego wymiennika odzysku ciepta - dziatanie uktadu

zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego, czystos¢ wymiennika,

e Sekcja glikolowego wymiennika odzysku ciepta - dziatanie uktadu

pompowo-regulacyjnego, czystosé wymiennikow,
eKorekta programu i nastaw,
e Ocena prawidtowosci pracy central,

e Biezgce przeszkolenie obstugi i przekazanie instrukcji efektywnego

uzytkowania.

4.1.2. Automatyka:

e Sprawdzenie dziatania silnikéw przepustnic, smarowanie mechanizmow

przektadniowych,
e Sprawdzenie dziatania silnikéw zaworéw, smarowanie,
e Sprawdzanie dziatania presostatow filtrow,
e Sprawdzanie dziatania presostatéw wentylatoréw,

e Sprawdzanie prawidtowego odczytu temperatur, kalibracja czujnikdw,

czyszczenie elementow pomiarowych,

» Sprawdzanie prawidtowego odczytu wilgotnosci, kalibracja charakterystyk

przetwornikow,

e Sprawdzanie prawidtowego odczytu ci$nienia, kalibracja charakterystyk

przetwornikow,

e Sprawdzenie dziatania zabezpieczen, ustawienie termostatow

przeciwzamrozeniowych,
e Sprawdzenie potgczen elektrycznych szaf zasilajgco sterujgcych,

e Sprawdzenie dziatania i stanu technicznego aparatow elektrycznych

w szafach zasilajgco sterujgcych,
«Sprawdzenie prawidtowej realizacji funkcji programowych sterownikéw,
e Sprawdzenie pracy programoéw sterownikéw i ich modyfikacja,

e Sprawdzenie komunikacji systemu,
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e Sprawdzenie oprogramowania systemowego.

4.1.3. Element centrali pompa ciepfa:

e Sprawdzenie i kontrola temperatur, ci$nien uktadu chtodniczego,

e Sprawdzenie stanu oleju sprezarek,

«Sprawdzenie dziatania automatyki, elektroniki, elektryki uktadu chtodzenia
eEwentualna poprawa, korekta dziatania uktadu pompy ciepta

e Sprawdzenie stanu skraplacza oraz chtodnicy uktadu / ewentualne

czyszczenie/

« Sprawdzenie stanu zabezpieczen / zaworéw bezpieczenstwa czynnika,

ewentualny UDT /
e Sprawdzenie zabezpieczen przeciwzamrozeniowych.

. Sprawdzenie, sporzgdzenie protokotu z kontroli szczelnoci urzadzenia

/pompa cieptal jako urzadzenie podlegajace ustawie o FGAZ

4.1.4. Element centrali wymiennik adiabatyczny:

e Sprawdzenie i kontrola szczelnosci uktadu wodnego
 Sprawdzenie i kontrola mechanizmu zraszaczy oraz napedu przektadni

e Kontrola cisnien uktadu

eKontrola stanu czystosci wymiennika /czes$¢ adiabatyczna, ewentualne
czyszczenie/Kontrola uktadu dozujgcego ptyn eksploatacyjny /czyszczaco —

myjaco —dezynfekujgcy/

4.1.5. Zakres czynnosci zwigzanych z serwisem agregatu chtodu EMICON

eKontrola i czyszczenie skraplacza

e Kontrola i regulacja elementéw automatyki: elektrycznej, elektronicznej

i chtodnicze;j

e Kontrola /wymiana filtréw — czynnika chtodniczego, w razie potrzeby

"odptatnie’/,

eKontrola pracy podzespotdw elektryki i automatyki agregatu



eKontrola pracy obiegdéw czynnika chtodniczego, zaworow bezpieczenstwa

eKontrola pracy obiegu freonowego agregatu
«Uzupetnienie czynnika chtodniczego uktadu do 1kg w cenie przegladu/

eKontrola uktadu przeciwzamrozeniowego chtodnicy,

e Sprawdzenie i kontrola rurociggéw uktadu chtodniczego.

« Sprawdzenie, sporzgdzenie protokotu z kontroli szczelnosci urzadzenia

/pompa cieptal jako urzadzenie podlegajgce ustawie o FGAZ

4.2. Przeglad nie obejmuje:
e Wywazania wentylatoréw
¢ Wymiany fozysk

o Filtrow

o Kosztoéw dostawy materiatow eksploatacyjnych

4.3. Wykaz czynnosci i zalecane odstepy czasu migdzy kontrolg poszczegolnych

elementow:

Elementy kontroli technicznej

Odstepy czasu (miesigc)

2

3

6

12

Kontrola potaczen elektrycznych
w szafie elektrycznej

X

Kontrola potgczen elektrycznych
w sprezarce

Kontrola izolacji elektryczne;j
w sprezarce

Kontrola zabezpieczen (wytgcznikow
ciénieniowych, elektrycznych zabezpieczen
termicznych, zaworéw bezpieczenstwa)

Kontrola filtréow odwadniajgcych*

Kontrola filtréw oleju*

Kontrola poziomu oleju




Kontrola czystosci lamel skraplacza X

Kontrola stanu czynnika chtodniczego X

Kontrola pracy obiegéw czynnika
chtodniczego X

Kontrola instalacji elektrycznej urzadzenia X

* nie obejmuje wymiany filtrow, w razie koniecznosci wymiany filtrow zlecenie ustugi po
akceptacji kosztéw na podstawie oddzielnej oferty

5. Terminy przegladéw:
e | przeglad — kwieciern/maj 2018r.
e |l przeglad — pazdziernik/listopad 2018r.
6. Ogolne warunki udziatu w postepowaniu stawiane Oferentom:

6.1. W postepowaniu nie moga bra¢ udziatu, a w przypadku ztozenia oferty zostana

przez Zamawiajgcego wykluczeni Oferenci:

6.1.1. w stosunku, do ktérych otwarto likwidacje Ilub ktérych upadiosc

ogtoszono,

6.1.2. ktorzy ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw lub mogace miec

wptyw na wynik prowadzonego postepowania.

6.2. Z postepowania zostang wykluczeni rowniez Oferenci, ktorzy nie wykaza, iz

spetniajg warunki dotyczace:

6.2.1. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonywania zamowienia, tj.

6.2.1.1. dysponuje certyfikatem f-gazowym przedsigbiorcow i co
najmniej jedng osobg posiadajacg certyfikat f-gazowy dla

personelu,

6.2.1.2. dysponuje aktualnymi certyfikatami szkoleri firm Emicon i

Hansa

6.2.1.3. wykonat w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest

krétszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) ustugi



serwisu/konserwacji/przegladu central wentylacyjnych firmy
HANSA oraz agregatu chtodu firmy EMICON

6.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. sa ubezpieczeni od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwotg nie nizszg niz
400.000,00 zt.

6.3. Sprawdzenie spetnienia warunkow okreslonych w pkt 6.2.2. zostanie dokonane na
podstawie dotaczonego do oferty wiasciwego os$wiadczenia, stanowigcego

zatacznik nr 3 do SIWZ, wedtug zasady: spetnia / nie spetnia.

7. Wymagane przez Odbiorce dokumenty na potwierdzenie ogolnych warunkéw udziatu

w postepowaniu:

7.1. Na potwierdzenie braku spetniania przestanek wykluczenia okresionych w pkt 6.

Oferent zobowigzany jest wraz z ofertg ztozy¢:

7.1.1. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru (np. Krajowy Rejestr Sadowy, Centralna Ewidencja i
Informacja o Dziatalnoéci Gospodarczej). Dokumenty majg by¢
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu

sktadania ofert,

7.2. Kazdy z Oferentéow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego
przedmiotu postepowania musi przedstawi¢ odrgbnie dokument wymieniony
wpkt7.1.1.

7.3. Oferent majgcy siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o ktérym mowa w pkt 7.1.1 skiada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace, ze w stosunku do oferenta nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce

przed uptywem terminu sktadania ofert,

7.4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Oferent ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu, o ktorym mowa
w pkt 7.3, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone
przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Oferent ma siedzibg lub miejsce



zamieszkania. Dokumenty winny by¢ wystawione odpowiednio, zgodnie ze

wskazaniem pkt 7.3.

8. Opis sposobu udzielania wyjasnien do tresci opisu zaméwienia oraz sposo6b

porozumiewania sie Odbiorcy z Oferentami

8.1. Oferent moze zwracaé sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci opisu przedmiotu
zamoéwienia kierujac swoje zapytania na wskazany adres poczty elektroniczne;.
Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwtocznie, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz 3 dni przed
terminem sktadania ofert. Odbiorca pomimo uptywu terminu, o ktorym mowa
powyzej moze udzieli¢ wyjasnien. Udzielone odpowiedzi na zapytania do tresci
opisu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajgcy zamieSci na swojej stronie
internetowej, na ktorej udostepnit opis przedmiotu zamowienia

( http://bip.aquadrom.pl )

8.2. Oswiadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
i Oferent przekazujg na wskazane adresy poczty elektronicznej. Kazda ze stron na

Zzgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.3. Pytania do Zamawiajacego nalezy kierowaé pocztg elektroniczng na adres:

biuro@aguadrom.pl

8.4. Zamawiajgcy urzeduje w nastepujacych dniach i godzinach: od poniedziatku do
piatku od godziny 08.00 do godziny 16.00, z wytgczeniem sobét i niedziel oraz dni
ustawowo wolnych od pracy. Korespondencja przestana do Zamawiajacego poczta
elektroniczng poza urzedowania wskazanymi powyzej zostanie zarejestrowana

w nastepnym dniu roboczym i uznana za wniesiong tego dnia.

8.5. Zamawiajacy nie odpowiada za wyjasnienia dotyczgce zapisdédw opisu przedmiotu
zamoOwienia udzielane przez osoby nieuprawnione do kontaktowania sie

z Oferentami.

8.6. W uzasadnionych przypadkach Odbiorca moze w dowolnym czasie, przed uptywem
terminu sktadania ofert dokona¢ zmiany tresci opisu przedmiotu zamoéwienia.
Dokonang zmiane tresci opisu przedmiotu zamoéwienia, Odbiorca zamiesci na

swojej stronie internetowej na ktérej udostepnit opis (bip.aquadrom.pl).
9. Termin zwigzania oferta

9.1. Oferent pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni.



9.2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1. Oferent moze zlozy¢ wylgcznie jedng (1) oferte. Jezeli Oferent ztozy wiecej niz

jedna (1) oferte, wszystkie ztozone przez niego oferty zostang odrzucone.

10.2. Oferta musi zawiera¢ wypetlniony i podpisany Formularz oferty zgodnie
z zalgcznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia oraz wypetnione
i podpisane OsSwiadczenie Oferenta zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do opisu

przedmiotu zamowienia.

10.3. Wraz z wypetnionym i podpisanym Formularzem oferty winno byé ziozone
petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika

z innych dokumentéw ztozonych wraz z oferta,

10.4. Oferta winna by¢ sporzadzona zgodnie ze wzorem formularza, o ktérym mowa

powyzej w pkt 11.2, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

10.5. Oferta musi byé podpisana przez Oferenta. Odbiorca wymaga, aby oferte
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we witasciwym rejestrze

lub zgodnie z udzielonymi petnomocnictwem/petnomocnictwami.

10.6. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie,
przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi byé

parafowane przez Oferenta.

10.7. Oferent odpowiada za kompletnos¢ oferty i jej zgodnos¢é z wymaganiami opisu

przedmiotu zamdwienia.
11. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie

11.1. Forma wynagrodzenia przyjeta przez Odbiorce we wzorze umowy bedzie

wynagrodzenie ryczattowe za wykonane przeglady.

11.2. Podana w ofercie cena ryczattowa za dwa przeglady musi byé wyrazona
w PLN (z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku). Cena musi uwzgledniaé
wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamoéwienia oraz obejmowac wszelkie
koszty, jakie poniesie Oferent z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi

przepisami realizacji umowy.

11.3. W cenie ofertowej nalezy ponadto uwzgledni¢ nalezny podatek VAT (cena brutto)

zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien sktadania ofert.
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11.4. Ceng oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu oferty (zatgcznik nr 1 do

opisu przedmiotu zamédwienia).

12. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiajgcy bedzie sig¢ kierowat kryterium

wyboru oferty najkorzystniejszej: cena - 100 punktow,

Kryterium Cena zostanie obliczone wg ponizszego wzoru:

Cena =

najnizsza oferowana cena brutto (w zt) sposréd ofert nieodrzuconych

x 100 pkt

cena brutto badanej oferty (w zi)

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe punktow

13. Miejsce i termin skfadania ofert

13.1.

Skan oferty nalezy przesta¢ na adres poczty elektronicznej: biuro@aguadrom.pl
do dnia 20.04.2018r. do godz. 12:00.

14. Informacja o ztozonych ofertach:

Zamawiajacy, niezwtocznie po uptywie terminu wskazanego w punkcie 13.1. zamiesci na

stronie internetowej www.bip.aguadrom.pl stosowng informacje o ztozonych ofertach.

15. Badanie i ocena ztozonych o$wiadczen i dokumentow

15.1.

15.2.

Zamawiajacy wezwie Oferentow, ktoérzy w okreslonym terminie nie zitozyli
wymaganych przez Zamawiajgcego o$wiadczen lub dokumentéw, lub ktorzy nie
Zlozyli petnomocnictw, albo, ktérzy ztozyli wymagane oswiadczenia i dokumenty
zawierajgce btedy lub ktérzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia
w wyznaczonym terminie, chyba, ze oferta bedzie podiegata odrzuceniu,
postepowanie bedzie podlegato uniewaznieniu lub oferta bedzie zawierata cene,
ktora przewyzsza kwote, jakg Zamawiajgcy moze przeznaczyC za realizacje
przedmiotu postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia
i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnienie przez Oferenta warunkéw udziatu
w postepowaniu, a w przypadku petnomocnictwa — umocowanie do czynnosci
objetej petnomocnictwem, nie pézniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin

sktadania ofert.

W toku dokonywania badania i oceny ztozonych ofert, Zamawiajgcy moze zgdac
udzielenia przez Oferentow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty jak

i ztaczonych do oferty dokumentow.
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15.3. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, Oferent, ktérego oferta zostata
wybrana powinien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dostarczy¢
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
dokumenty dotyczgce wiasciwosci Oferenta. PosSwiadczenie za zgodnosé
z oryginatem winno by¢ sporzadzone w spos6b umozliwiajacy identyfikacje
podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby poswiadczajgcej kopie dokumentu

za zgodnosc¢ z oryginatem).
16. Poprawa zatozonych ofert

16.1. Zamawiajacy moze zwraca¢ sie do Oferentéw o wyjasnienie tresci ztozonych
ofert.

16.2. Zamawiajgcy moze poprawi¢ w ofercie, niezwlocznie zawiadamiajgc o tym

Oferenta, ktérego oferta zostata poprawiona:

16.2.1. omylki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewfasciwe uzycie
wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone

opuszczenie jednego wyrazu),

16.2.2. omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

16.2.3. inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z opisem przedmiotu

zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty.
17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
17.1. zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru oferty,

17.2. zadania szczegdtowych informacji i wyjasnien od Oferentéw dotyczacych

wszystkich elementdéw ztozonej oferty.

17.3.  w przypadku zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru oferty oraz
uniewaznienia postepowania, Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu Oferentom

kosztédw udziatu w postepowaniu.
18. Wykaz zatgcznikéw do opisu przedmiotu zaméwienia:
18.1. Zatacznik nr 1: Formularz oferty,

18.2. Zatgcznik nr 2: Wzér umowy,

A -
18.3. Zatgcznik nr 3: Oswiadczenie Oferenta. »1'! Lr
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