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Ruda Slaska, dnia 24.04.2013 .

ODPOWIEDZ
na zapytanie dotyczace tresci SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ktdrego

przedmiotem jest , Sukcesywna dostawa energii ciepinej na potrzeby AQUADROMU Spdfka z o. o. w Rudzie Slgskiej”

AQUADROM Spétka z. 0. 0. w Rudzie Slaskiej (Zamawiajacy) informuje, ze w dniach 19 i 23 kwietnia 2013 r.
wplynely zapytania od wykonawcdw do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, w postepowaniu
prowadzonym na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U, z 2010 r. nr 113, poz. 759 z poin. zm.) ktérego przedmiotem jest ,,Sukcesywna dostawa energii ciepinej na

potrzeby AQUADROMU Spétka z 0. 0. w Rudzie Sigskiej”,

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych przekazuje tresé zapytan wraz

z udzielonymi odpowiedziami:

1. Pytania z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Pytanie nr 1:

Zatgcznik nr 2: Tabela regulacyjna temperatury, zamieszczona w zataczeniu nr 2 do SIWZ, zawiera temperatury, ktére
roéznig sie od wartosci zamieszczonych w tabeli obecnie ustalonej z Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej. Powodem
jest zmiana uktadu technologicznego. W zatgczeniu przesytam tabele w obecnie obowigzujacej formie. Z uwagi na

powyzisze wnosimy o odpowiednig zmiane tresci SIWZ.

Zatacznik:
tzewn [*C] TZ[*C] TP [*C] G [m’/h]

-20 120,0 68,0 545

-19 118,4 67,4 544

-18 116,1 66,5 544

-17 114,5 65,9 543

-16 112,1 65,0 543

-15 110,5 64,4 543

-14 108,1 63,4 542

-13 106,5 62,8 541

-12 104,1 61,8 541
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-11 102,5 61,2 540
-10 100,1 60,2 540
-5 98,4 55,6 540
-8 96,0 58,6 535
-7 94,3 57,9 538
-6 91,9 56,8 537
-5 50,2 56,1 537
-4 87,7 55,1 536
-3 86,0 54,4 536
-2 83,5 53,3 534
1 81,8 52,5 533
0 79,3 51,4 531
1 77,6 50,6 529
2 75,0 49,4 527
3 73,3 48,6 524
4 70,7 47,4 521
5 70,0 47,5 518
6 70,0 48,8 513
7 70,0 49,6 508
3 70,0 50,8 499
9 70,0 51,6 493
10 70,0 52,7 479
11 70,0 53,5 471
12 70,0 54,5 451

Odpowiedz:
W odpowiedzi na wniosek, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci pkt 10 zalgcznika nr 2 do SIWZ, poprzez wprowadzenie

nowej tabeli regulacji temperatur z uwagi na zmiane uktadu technologicznego.

Pytanie nr 2:
Zatacznik nr 2 pkt 7: Wnosimy o zmiane SIWZ zgodnie z tabelg temperatur.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na wniosek, Zamawiajacy dokonuje zmiany treéci pkt 7 zatacznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 3:

Zatacznik nr 2 pkt 10a: Proponujemy nastepujace brzmienie: temp zasilania i powrotu wg tabeli regulacyjnej w
zaleznosci od temp powietrza atmosferycznego.

Odpowiedz:
W odpowiedzi na wniosek, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci pkt 10 lit. a zatacznika nr 2 do SIWZ.
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Pytanie nr 4:

Zatgcznik nr 2 pkt 10b: Wartosc cinieri podane w tym punkcie réznig sie od wartosci podanych w punkcie 9, zwracamy

sie o wyjasnienie w tym zakresie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje prawidtowe parametry:
1) w pkt. 9.1} : cisnienie max na przytgczu po stronie pierwotnej: 1,6 MPa,

2) wpkt.9.2)i10.b. : cisnienie na zasilaniu 0,6 - 0,9 MPa przy ci$nieniu na powrocie 0,2 - 0,3 MPa

Pytanie nr 5:

Zatgeznik nr 2 pkt 11: Deklarujemy spetnienie warunku z pkt 11. Dezynfekcja sieci bedzie realizowana na podstawie
odrebnego zlecenia dla jednostkowej operacji dezynfekcji. Koszt jednorazowej operacji wyniesie 787,20 zt. (brutto).
Uzasadnienie: Koniecznos¢ przegrzania wody raz w tygodniu do temperatury 85°C w okresie letnim, spowoduje
przegrzanie catej magistrali cieptownicze] — do ktdrej jest podigczony Aquadrom — na dtugosci kilku kilometréw, to

powoduje dodatkowe koszty dla Wykonawcy wynikajace ze wzmozonej kontroli sieci. Wnosimy o zmiane treéci SIWZ.

Odpowiedz:

Koszt podniesienia temp. zasilania do 85°C w okresie letnim ma zosta¢ ujety w ofercie wykonawecy.

Pytanie nr 6:

Zatgcznik nr 2 pkt 12: Zgodnie z zapisem w ,Technicznych warunkach przytaczenia wezia ciepinego w kompleksie
sportowo-rekreacyjnym w dolinie rzeki Ktodnicy w Rudzie Slgskiej” pkt 2, ,Granice wiasnosci i eksploatacji ustala sie na
kulowych zaworach adcinajgcych, bezposrednio za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym, za éciana budynku”, w oparciu
0 te warunki, niemozliwym jest serwisowanie armatury bedacej w Paristwa granicach wiasnosci. Wnosimy o zmiane

tresci SIWZ.

Odpowiedi:
W odpowiedzi na wniosek, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci pkt 12 zatacznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr7:

SIWZ pkt 9 p.pkt 9.1.2: Wymdg przediozenia koncesji na obrét energia cieping, ogranicza mozliwos¢ ztozenia oferty
wytacznie do przedsiebiorstw, ktore prowadzg dziatalnos¢ w zakresie obrotu energig cieplng. Wnosimy o zmiane tresci
SIWZ celem umotliwienia dopuszczenia do zlozenia oferty przez przedsigbiorstwa posiadajagce koncesje na

wytwarzanie ciepta oraz przesylanie i dystrybucje ciepta.

Odpowiedi:

W odpowiedzi na wniosek, Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci SIWZ w zakresie warunku posiadania uprawnieri do
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wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.

Pytanienr 1:

Zatgcznik nr 1: Z uwagi na fakt, iz zardwno optata stata jak i optata zmienna za ustugi przesytowe jest dla Paristwa

Pytanie z dnia 23 kwietnia 2013 r.

liczona wg dwdch stawek, wykonawca wnioskuje o zmiane w/w tabeli wzoru podanego w zataczniku.

Zatgcznik:
Lp wyszczegdlinienie jednostka ilosé cena jednostkowa wartosé
netto netto
za okres 12 m-cy
1. Zamodwiona moc cieplna MW/m-c 1,6
2. Zuiycie ciepla GJ/mk 34 200
3. Nosnik ciepta m>frok 6822
Optata stata weg taryfy
za ustugi wykonawcy WM/m-c 1,6
4, przesytowe
weg taryfy PEC
Ruda SI. WM/m-c 1,6
Optata wg taryfy
Zzmienna za wykonawcy Gl/rok) 34 200
5. ustugi
przesylowe wg taryfy PEC Glfrold
Ruda 3. 34 200
SUMA (zf)
Wartosé podatku VAT (zt)
Wartos¢ brutto (zt)
Odpowiedz:

W odpowiedzi na wniosek, Zamawiajacy dokonuje zmiany tredci zatgcznika nr 1 do SIWZ.
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